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l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕПИЯ И ОБПАСТЬ РЛСIIРОСТРЛНЕЕИЯ

llасгояrцяй док}т*rеят распростaцlяется на капаJIы пзмерптельrые (элекФrчесrая часть)
подсЕстемы автоматl{зирваЕЕой дtспетчерского коЕтроrlя Е упра8лецrя стаrщии проязвод-
ства озона РСВ (далес rIо тексту - КИ АС[КУ СПО РСВ), зав. Nч 00009, прилаллехдцей Руб-
левской gгаш водоподготоsки АО <Мосводокапмr), г. Москва, и устаяавливает требования
к мето,ще ш< первЕчIlой и перподЕческой поЕерк (д1, ИК, используемьо< в сферах государ-
ствешого реryлироваяия обеспечеЕпя едIltiства tвмереЕЕй).

КИ Aclкy СПО РСВ пре,щазвачепы д,ля сбор4 ЕJмер€liхя, реттстращ, oбраfuжи, пе-

рсдачЕ п предстlлIевия ипформащл об измеряемьв те)Olологическр( парамgграх стаIlции
производства озоЕа Рфлевской qгацции sодопо.щотовм (РСВ) АО <Мосводокавал>.

,Щопускается прводить поверку меньшего числа п,змеритеrьвьDa каЕадов (ЭИК) на осно-
ванпп ппсьмепЕого заявлевиJl &flаде]ъца АСДКУ СПО РСВ, формленвого s Iцюп,JвоJъЕой

фрме.

Иgгервал между поверками - 5 лfi.

2 ОIIЕРЛIШИ ПОВЕРКИ

ПеречеБ операций, которые выполняют прЕ поверке ИК, прuведен в табrще 2.

таблида 2

З СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

З.l Пplr проведении цоsср!Фл рекомендоваЕо след/ющее оборудоваrше:
калпбратор многофlъкltчоlrаrьпый MC5-R (прлеrы доrryскаемой осЕовЕой погрещrо-

стп восцрЕfв€деllия сta]ш постоявного элецрпческого тока в диапазоЕе от 0 до 25 мА
r(0,02 Уо от rtоказаtrFя + 1,5 rдкА).

состав п хаDакгеDистш<ц КИ АСпКУ СПо РСВ.

Измеряеr,Е,й
царамегр

Тип модуля
коFгроJшера

ДапазоЕ
измерепий

количество
кдlалов

Пределы
доIrускаемой
пршедевпоfi
погlrеIIIности

спrв постошо-
го электрЕ!rеско-

го тока
Tsx AEY8l0 от4до20мА 42 ф,1 %

Набrеflоsаrтие операщ Обязате.]БЕоqь прведеЕ!я
пDп повеDхе

Номер пуrкга
Еасюшlей
методикипервищой перцодической

1 ВЕешЕий осмотр Да Да 7.,|

2 Опробоваше Да Да 1.2

З Проверка ocEoвrlofi погрешостЕ ИК под-
сlстемы ,Ща Да

,1.з



Пршr,rечаяие * логусмется Еспользоваýl!е дryтtо( срсдсrв поверкп с харап€рвстt{ками,
не хуже указ{цЕш( выпе, а также удовJIетвор,rюцш( требовашlл,t Пршказа Мшрмторга
Россци от 02.07.2015 NЪ 1815.

4 ТРЕБОВДНИЯ К IGДJIИФИКАIЩ{ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке ИК лоrrускакlт лпц, освоцвlцЕх pafoTy с ИК подсrстсмы п {споrъзу€I\4ы!4и

этtчIоЕatми, из)^rившlrх вастояIцую рекомеЕдашдо, аттестовашътх в соответствllи с
ПР 50.2.012-94 (ГСИ. Порядок аттестации поверЕгелей средств измеревrrй>.

5 ТРЕБОВЛНаЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

При проЕедевии поверки веобхо.щмо соб,шодать требовави-t безопасвости, предусмот-

рнные <Лравилами тФtЕиtlеской эксшryатации элекФоустаtlовок цотребrгелей Е trравЕлами
TexHnI@ безопасfiостЕ при эксплуатации элецlюустаrlоsох цотр€6ителей> (взл. 3),
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-80, ГОСТ 22261-94, указавЕJlмЕ по безопасЕости, изло-
жеЕяымп в руководстве по эксплуатацлп Еа систему, примсняемIпе ?т€цовы ц вспомогатеJlь-
яое оборяоваtIве.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

6.1 IIФед rlачалом поверкв поверитель до]rхеЕ !:}ytolтb руководство по эксп,туатацпа
ва поверяемые кlшalJlы !змерЕтеJъЕые подсистЕмъ! эталонов в друл,rх TexEEIlecKrx средств,
испоJlьзуемъD( прЕ цоверке, наатоящую методику поверки, правила TexIlEKLl бсзопасности и
строго ш< соб:тюдать.

6.2 Персд эксперцментzlльвоfi Ероsеркой поrрешsостей ЭИК все rзмерrгальные ком-
поIlсЕты, ЕсIIоJъзуеl\ltые эталоЕы в вспомогатеJъЕыо теxlшчссIФе средства до,IDкЕы бьfть под-
готовлешI к работе в соотвЕтствии с указаяпями экспrryатациоЕвой док}fiеtýащц ца эти ср€д-
стsа измерсЕий,

6.З При пов€рке в рабочих условI!D( эксrurуагаrии зflачеЕия Елпяющх ведиqиfl, оказы-
ваюцtD( суцествсЕЕос шIЕffие ва погреtцЕость измерЕтеJIыIьD( коллопептов ЭИК подсястемы
подлежат эксперllмеrттsJБrlошу определеЕию неtrосредствепно пер€д прверкой погрсцпrостп
эикл

6.4 Обследоваmе услоsий работы ЭИК подсистемы и г>( пзмерmеrБньD( комповеýтов
проводптся:

- при проведеЕиц первичной Е перЕошч€ской (-rх) поверках ва l\{ecTe эксILц/атаlии
llодсистецы цосле моЕгажа li опьттЕой эксплуатацхя,

- црводптся обследова!tие кщiапiческtý( условий в сетЕ lмтанltя в помецеЕluDq где

размещены измерптеJIьЕые компоЕоЕты ЭИК системы.
6.5 Провер.шот паrш.пtе следуопшх докрrеЕюв:
- пертrя ЭИК вхоляших в состчв подсистеп'rц IIодлежащD( поверке;
- эксплуатацпоIшой докуri{сЕIашц sа измергте,пъяые коl\tпояеЕты в состaве ИК и, при

наJIIltlип, Еа подсистему в целом;
- протоколов предыдуцей поверки (при пераоЕчсской пов€рке);

7IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Вшешнrй осмоц
ПрЕ проведеЕии вЕешнего осмота должЕо быlъ устаповлево:
- комплектвостъподсист9мы,



- отсугствие мехаЕическrх поврежцеШd. коррзuи, ЕарушеЕпя покрыId, изолящв,
отс}тствЕе друпrх дефекгов. Также EpIt Ёеобходимосги прв€ря(/г нaши,ше плом6, oTTttcKoB

поверительllьц мейм в веобходимьп< ца.шrисей Еа Еар}жяьц павел.оr rrриборв.

7.2 Опробовацве
7.2.1 Прrr опробоваtiии ЭИК цодсrстеr.ы дрверяется:
- работоспособвость коttтрJшерЕого оборудовавrя, каttалов связи;
- работоспособвость прrраммяого обеспечения (ПО), в том члсле системы визуаJIцза-

ции пзмеряемьD( техяологrtrескш( параметров;
- подтв€рждеЕIrе цдевтификаtltш ПО,
7.2.2 РаботоспособяоФь борудоваяия, каЕ!шов связ}l и ПО ос},lцествлrется пl'тем вы-

вода ппформаш{я о теýщrх тсхпологЕtlескФa парамеФах ва АРМ оператора с помодЕю спс-

циаццзпроваrвого ПО (ТаблЕцы Е графЕкяD.
7.2.3 Полгверхленве идеrrтхфпка.щпr ПО цвермевчому тппу СИ закrпочается в пр-

всрке пдеrгификацпопяого ваямеIIования rr Еомера всрсии ПО, пl,тем вьвова дашъrх из раз-
дсла (сцравкаr.

7.2.4 Резулътаrы опробоваяпя сtмтаются поrожитеJIьвы1\4и, если ЭИК подсистемы

фltlшошрlrот в соответfiвип с экспJtуатациоЕвой докумеIтг цей, зяачеЕЕя техпологиче-

йвх парчо"""рв коррекпrо отображаются ва Арм операторц а ядеlтификаццоцвые даЕЕые
(призвакrr) ПО соотвЕтствуют зая8пенным в эксплуатациоfiвой док}мевтациЕ и описаяии пл-

па.

7.3 Прверка освовной погреIшоqrи ЭИК подспст€мы
7.3.1 Поверка ЭИК подсrrстемы проЕодIтгся по месту экспJryатациrr-

Проверку погреtшrОстя ЭИК прволяг в издожеЕfiой нЕже Еоследовательttости:

- 
"u,ход 

про"ерr"пrого ИК вместо первиtпого измсритеrьЕого пробразователя (датчl-

ка) подUtючФот эталочный кшибратор;
- выбвраrот 5 Iцюверясмьrх точек zi (столбец l табrшщI 2, валрlrмер, 0;25; 50; 75 и

l00 о/о .щшазопа) rrо дяапазоЕу аьD(о,щого параметра (соогветсrв}тоцему двапазоЕу входtiого

сигнала ЭИК);
- от этаJIоЕЕого калибратора подают сигЕаJIы силы постояЕЕого тока xi (столбец 2 таб-

лицы 2, Емример, 4; 8; l2; lб Е 20 мА), соответств}тощие знаЧеgВЛ,r Zi,
- счRтывают не меЕес 4-х отсчgгов Yi Еа вьD(оде повсряемою ИК (с лисплея АРМ опе-

ра) в ещах измеряемого фпзпческого параметра п записывilют зпачеяия в соответств},ю_

щую qтpoкy столбца З таблпцы 2;

- рассtlитыв{t!от значение доцускаемой абсоrпотной погрешности ЭИК 
^эшq 

выражея-

ное в е,IIиЕшIzц измеряемого фпзического параметра по формуле:

^ f,u* 'D^*=.ffiй (З)

где /эяк - предеJы доIIускаемой освовпой приведенвой ЭИК, вкJtrочаюцсй коЕrроллер

с модуJlлд ввода;

D - дцапазов измеЁfiий первЕчого преобразоватеш (Ь - Ъin ), привсдешrый к .ша-

пазоцу входвого сигвала ЭИК;



Таблица 2
вхо,щой сигваrr

Вцхо.щой сшвал,
ед. Езмеряемого

параметра

Yi

АбсоJпотЕая погреш-
Еость s прверяемой

тоqке, ед. измеряемоп,
параметра

д

flпелепы лотrvска-

едIlЕЕФl l{}мe-

ряемого пара-
метра

ъ

мА

&

емоf, осttовЕой аб
соJIютцоЙ погреlц-

яости эик

1 2 з 4 5

- за оцеяку абсоJIrоfiоfi погрешrrости 
^i 

в i-й прверяемой точке принимают звачение!

вьr(lЕс,пяемое по формуле: 
^i= 

mах {lZi - Yil}, запосяr его в стол6€ц 4 таблtrцы 2;

- Езложевt{ые выше операцш повторяют J1,1я всех прsеряепсл( тоsек ИК;

- если дu какдоЙ проверяемой тожи i выпоJтlUItотся неравеЕства:

lд, l. lл*|, <i=r..,sl,

проверяемый ИК счЕгаrсrг го,шьпr,
еслп хотя бы о,що, любое из }мх аеравевств Ее выполняется - ИК брацтот.

АвалогЕч{уо !рцсдуру выполЕrют дu всех ИК, подле)rcщЕх поверке,
Обьем проведеflЕой поверIй (перечень поверенвьв ИК) прпводят в свидетедьстве о по-

верке иr!и в приJIожеш к аему.

8 ОФОРМJIЕЕИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положитсльяьц р€зультатах поверкп оформляют свпдетельство о поверке под-
сцФеiБI (с указацпем ИК, пршещ< поверt(у с поло)lштеJБЕым результатом) по форме Прп-
ложевия l к (Поряд(у прведеЕця довсрюr средств гзмервrrй, трбовапиям к зцаку поверки п
содержанцю свпдетельства о flоверкиD, },гверrцеЕЕому Прrтказом Мшрмторга России от
02.07.2015 г. N9 l8t5 (далее - Порядок),

8.2 Если рсзуJБтаты повсрки какях-rшбо ИК отричательвы, ва эти канаJIы вьшисывает-
ся цзвецевие о вепрtrго.шоств к цримеяению по форме Приложешя 2 к Порялry.
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