
Поверка 

осуществляется по документу МП 17444-11 «Измерительные каналы 

контроллеров Direct-LOGIC, CLICK, Productivity 3000, Terminator фирмы 

«AUTOMATIONDIRECT COM Inc.», США, Япония. Методика поверки», 

утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» «20» июня2011 г. 


