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Рисунок  4 - Схема  подключений  при  определении  погрешностей  ИК , реализующих  
линейное  цифро -аналоговое  преобразование  сигналов  силы  и  напряжения  постоянного  

электрического  тока  

8.4.4.4 Проверяемый  ИК  считают  успешно  прошедшим  испытания , если  в  каждой  из  
проверяемых  точек  выполняется  неравенство  < у1, где  у  - пределы  допускаемой  основной  
приведенной  погрешности , указанные  в  описании  типа . 

9 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

9.1 По  окончанию  работ  по  поверке  выписывают  свидетельство  о  поверке  на  модуль  
в  соответствии  с  приказом  ЗЧ  1815 от  02.07.2015 г. «Об  утверждении  Порядка  проведения  
поверки  средств  измерений , требования  к  знаку  поверки  и  содержанию  свидетельства  о  по - 
верке » с  указанием  информации  об  объёме  проведённой  поверки  и  протоколом  поверки  по  
желанию  владельца  СИ . На  корпус  модуля  или  на  свидетельство  о  поверке  наносят  знак  по - 
верки . 

9.2 При  отрицательных  результатах  проверки  модуля  этот  модуль  не  допускают  к  
применению , оформляют  на  него  извещение  о  непригодности  в  соответствии  с  приказом  К2 
1815 от  02.07.2015 г . «О6 утверждении  Порядка  проведения  поверки  средств  измерений , тре-
бования  к  знаку  поверки  и  содержанию  свидетельства  о  поверке ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А  
(рекомендация ) 

Таблица  1 - Протокол  поверки  модуля 	  
Тип  модуля  

Дата  поверки 	. 
°С , отн . влажность  ома . Температура  окружающего  воздуха  

Атмосферное  давление  кна . 

Х  ИК , измеряемый  параметр , пре - 
делы  допускаемой  погрешности  i Z; (или  Т ;) У ; 0; у; (или  S;) Заключение  
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2 
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